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DIAMETRO NOMINAL
DEL TUBO DE
ALIMENTACION
TRAMO CONSIDERADO TUBO DE COBRE o
,m PLASTICO (mm)
m ALIMENTACION A CUARTO HUMEDO PRIVADO:
s BARO, ASEO, COCINA. 2 20mm
&
= ALIMENTACION A DERIVACION PARTICULAR:
2 VIVIENDA, APARTAMENTO, LOCAL COMERCIAL. 2 20mm
w
w COLUMNA(MONTANTE O DESCENDENTE) @ 20mm
@]
w DISTRIBUIDOR PRINCIPAL @ 25mm
W <50Kw @ 12mm
£
W ALIMENTACION EQUIPOS DE 50-250Kkw 2 20mm
< CLIMATIZACION
&) 250-500Kw @ 25mm
>500Kw @ 32mm
* LOS DIAMETROS DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE LA RED DE SUMINISTRO SE
DIMENSIONARAN CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
APARTADO 4.2 DEL DB-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA, ADOPTANDOSE COMO
MINIMO LOS VALORES DE LA TABLA 4.3: DIAMTEROS MINIMOS DE
ALIMENTACION.

DIAMETRO NOMINAL DE|
RAMAL DE ENLACE
APARATO O PUNTO DE CONSUMO TUBO DE COBRE 0
PLASTICO (mm)
LAVAMANOS @ 12mm
X .
o LAVABO, BIDE @ 12mm
TS
2% | oucha @ 12mm
0%
3 -
2 m BARIERA < 1,40m @ 20mm
w < | BANERA > 1,40m @ 20mm
P
m i}
£ & | NODORO CON CISTERNA 2 12mm
20
,m < | INODORO CON FLUXOR @ 25-40mm
=
B | FREGADERO DOMESTICO @ 20mm
LAVAVAJILLAS DOMESTICO @ 12mm
LAVADORA DOMESTICA @ 20mm
* LOS RAMALES DE ENLACE A LOS APARATOS DOMESTICOS SE
DIMENSIONARAN CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN LA TABLA 4.2
DEL DB-HS 4 SUMINISTRO DE AGUA. EN EL RESTO, SE TOMARAN EN CUENTA
LOS CRITERIOS DE SUMINISTRO DADOS POR LAS CARACTERISTICAS DE
CADA APARATO Y SE DIMENSIONARA EN CONSECUENCIA.
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